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II WW-Speicher Sperre

X1 Tarifsteuerklemme:

1  Außenleiter
2  Außenleiter
3  Neutralleiter
4  Tarifumschaltung
5  WW-Speicher Sperre

7  WW-Speicher NT

DK I Tarifumschaltung

DK II WW-Speicher Sperre

DK III Heizungsfreigabe

DK IV WW-Speicher NT

6  Heizungsfreigabe

IV WW-Speicher NT

III Heizungsfreigabe
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(Vorwärtssteuerung)
Speicherheizgeräte

(Aufladung auf 4h einstellen)
Warmwasserspeicher

K4 WW-Speicher NT
K3 Heizungsfreigabeschütz
K2 WW-Speicher Sperre
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Außentemp.
fühler

Auflade-

steuerung

Verdrahtung nach
Herstellerangaben

NYM-O 7x1,5mm²

3
kWh
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NYM-J
5x..... mm²

Verbrauchsgeräte
für die allgemeinen
Stromkreisverteiler
zum getrennten

z.B. NYM-J
5x..... mm²

3
kWh

DT

13 1533
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NameDatum

Verdrahtungsschema

Vollspeicherheizung

mit Warmwasserspeicher
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