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1  Außenleiter
2  Außenleiter
3  Neutralleiter
4  Tarifumschaltung
5  WW-Speicher Sperre
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DK II  WW-Speicher Sperre
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DK I  Tarifumschaltung
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L1/L2/L3/N/PE

(Aufladung auf 4h einstellen)
Warmwasserspeicher
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Verdrahtungsschema

Elektrische Warmwasserbereitung
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